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　　摘要 　介绍了自动循环泵保护阀的工作原理、类型及技术改进措施 , 并指出了其应用前景。

　　关键词 　自动循环泵保护阀 ; 最小流量 ; 旁通

　　中图分类号 : TH134 　　　　文献标识码 : A

Automatic recirculation valve for pump protection
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Abstract : This paper mainly introduces the working2principle and the types of the automatic recircula2
tion valve for pump protection , int roduces some technical ameliorative measures relative to the import

valve. At last , indicates it’s application prospect .
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1 　概述

为了满足工艺流量需求 , 离心泵系统流量在一

定的范围内波动 , 太小的流量往往会造成离心泵的

温度过高 , 操作不稳定 , 并产生大量的噪声。因此

在离心泵的出口安装了自动循环泵保护阀 , 用来防

止介质倒流 , 并实现系统的小流量回水以维持泵正

常运行所需的最小流量 , 提高了泵的使用效率 , 减

少了泵的故障。

2 　泵保护系统性能分析

泵保护系统主要有 3 种形式。①带有非调节型

旁路减压器的泵保护系统 (图 1) 。②常规的泵保

护系统 (图 2) 。③带有自动循环泵保护阀的泵保

护系统 (图 3) 。经分析对比 (表 1) , 自动循环泵

保护阀因具有流量感知、止回、旁通控制和多级减

压等功能 , 其性能较好。

3 　工作原理

自动循环泵保护阀的主阀为升降式止回阀 (图

4) 。其主阀从全关到全开的过程中 , 介质不断从阀

体入口流入 , 克服弹簧力的作用 , 从阀盖主流出口

流出 , 同时阀瓣上升带动拨杆左端上升。由杠杆原

理 , 拨杆右端下降 , 针阀在自重和介质力作用下下

降。当主阀全开时 , 针阀全关 , 关闭流道 B , D 腔

与 C 腔产生的压差使节流活塞右移 , 关闭流道 A ,

停止旁通回流。

11 储液罐　21 离心泵　31 止回阀　41 主流程

51 减压阀　61 闸阀

图 1 　带有非调节型旁路减压器的泵保护系统

当主流出口压力超过额定值时 , 由于主阀进出

口压差改变及弹簧的作用 , 阀瓣从上到下运动直至

关闭 , 同时带动拨杆左端下降 , 右端上升 , 针阀开

启 , 打开流道 B。D 腔内的介质经流道 B 流向旁通

出口。由于节流活塞 C 腔受力比 D 腔大 , 故节流

活塞左移 , 打开流道 A。此时介质通过流道 A , 经

多级正反螺旋槽减压后回流到高压离心水泵的入
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口 , 保证水泵正常运转。

11 储液罐　21 离心泵　31 止回阀　41 主流程　51 旁通控制阀

61 多级降压孔板　71 闸阀　81 电磁阀　91 流量计　101 感应孔板

图 2 　常规的泵保护系统

11 储液罐　21 离心泵　31 自动循环泵保护阀

41 主流程　51 闸阀

图 3 　带有自动循环泵保护阀的泵保护系统

表 1 　泵保护系统性能分析

带非调节型旁路减压器的泵保护系统 常规的泵保护系统 带自动循环泵保护阀的泵保护系统

优点 :初始投资低

缺点 :

①旁路减压阀只能减压 ,不能进行流量

调节 ,长时间工作会浪费大量能源 ,

增加了运行成本

②不能保证离心泵运行所需的最小流量 ,

工作不可靠

优点 :零部件的设计、制造难度相对较小

缺点 :

①部件多 ,初始投资费用高

②旁通阀开启瞬间 ,降压剧烈 ,水流湍急 ,

　导致旁通系统洞穴腐蚀而泄漏

③由于使用了多种设备 ,维护费用高

优点 :

①系统简单 ,大大减少了连接的数量

②完全的无电连接 ,工作可靠

③旁通多级减压 ,减少了突然降压带来的汽蚀

④无须外加动力源或驱动信号

⑤减少了安装维护费用

缺点 :设计和制造难度相对较大

11 阀体　21 拨杆　31 阀瓣　41 弹簧　51 阀盖　6、111O 形圈

71 针阀　81 旁通　91 节流体　101 节流活塞　121 控制前部

图 4 　自动循环泵保护阀

4 　类型

目前钢厂、电厂和化工厂等采用的自动循环泵

保护阀主要为美国的 YAWA Y和 HBE 公司及德国

的 SCHROEDAH 和 HORA 公司产品。4 家公司的

产品基本上采用了同类型结构 , 即主阀为弹簧加载

的升降式止回阀 , 副阀为带有减压机构的节流阀。

按压力级基本上分为两类 , 低压型 (150～300 磅

级) 和高压型 (600～2500 磅级) 。低压型和高压

型的主阀结构都是一样的 , 不同的是旁通副阀的减

压机构形式 , 低压型主要采用节流孔板式减压 (图

5) , 高压型则采用多级沟槽式减压 (图 6) 。

图 5 　低压型
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图 6 　高压型

5 　计算

511 　主要性能

自动循环泵保护阀的性能参数见表 2 , 计算用

符号见表 3。
表 2 　自动循环泵保护阀性能

性能 参数 性能 参数

公称压力 1500 磅级 公称通径/ in1 6/ 6/ 2

介质 纯水 温度 148 ℃

进口压力 1510 MPa 旁通出口压力 210 MPa

进口体积流量 31610 m3/ h 旁通体积流量 9010 m3/ h

512 　主要参数

①阀门流阻系数ζ

ζ = (5104 Fg/ Gy)
2

Fg = π/ 4 ×dg
2 = 3114/ 4 ×13162 = 1451193 6

Gy = 31610

ζ = (5104 ×1451193 6/ 31610) 2 = 51362 7

②主流压降ΔPz

ΔPz = ζ·ρ·V z
2/ 2

V z = Q z / Fz , Q z = 01087 8

Fz = π/ 4 ×dz
2 = 3114/ 4 ×01192 = 01028 3

V z = Q z / Fz = 01087 8/ 01028 3 = 31102 4

ΔPz = 51362 7 ×1 000 ×31102 42/ 2

= 25 80717

③弹簧预压缩量 F1

弹簧在阀门全开位置时力的平衡方程为

　　( F1 + hz ) K + Gz + Pzc ·Fz = PZJ ·Fz

表 3 　计算应用的主要符号

符　号 物理意义 已定数值 单　位

ζ 阀门流阻系数

Fg 管道横截面积 cm2

Gy 进口质量流量 31610 t/ h

dg 管道直径 1316 cm

ΔPz 主流压降 Pa

ρ 水的密度 1 000 kg/ m3

V z 主流流速 m/ s

Fz 阀座面积 m2

d z 阀座口直径 0119 m

Q z 进口体积流量 010878 m3/ s

Q PT 旁通体积流量 9010 m3/ h

F1 弹簧预压量 mm

K 弹簧刚度 5191 N/ mm

h z 阀瓣开高 4715 mm

Gz 阀瓣重量 19113 N

Pzc 主流出口压力 Pa

PzJ 主流进口压力 1510 ×106 Pa

PPTC 旁通出口压力 210 ×106 Pa

F2 弹簧在全开位置时的压缩量 mm

FJL C 节流串流通面积 m2

L JL C 节流串流通面积母线长度 919 ×10 - 3 m

DJL C 节流串圆台大径 4610 ×10 - 3 m

dJL C 节流串圆台小径 3210 ×10 - 3 m

DJL 节流孔直径 01008 5 m

nJL 节流孔数量 14 个

FJL 单个节流孔面积 m2

FJL Z 节流孔总面积 m2

V JL 节流孔流速 m/ s

ΔPJL 节流孔压降 Pa

Q PTZ 旁通总流量 m3/ h

式中 　 ( F1 + hz ) K ———弹簧对阀瓣的作用力 ↓

Gz ———阀瓣自重 ↓

Pzc·Fz ———主流出口压力对阀瓣的作用力 ↓

PZJ ·Fz ———主流进口压力对阀瓣的作用力 ↑

即

( F1 + hz ) K = ( PZJ - Pzc) Fz - Gz

( F1 + hz ) K = ( Pz ·Fz - Gz

阀门在全开位置时 ,弹簧的压缩量为

F2 = F1 + hz = (ΔPz ·Fz - Gz ) / K = (25

80717 ×01028 3 - 19113) / 5191 = 91121

则弹簧的预压缩量为
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F1 = 91121 - 4715 = 43171

④节流面积 (按节流串的节流面积和控制前部

节流孔面积计算)

比较设计数据可知 ,在节流串中 ,第一级节流串

面积最小 ,该面积 FJL C 为圆台侧面积 ,即

FJL C = πL JL C ( dJL C + DJL C) / 2

= 3114 ×919 ×(3210 + 4610) / 2 ×10 - 6

= 1211235 ×10 - 4

控制前部节流孔面积 FJL 为

FJL = π/ 4 ×DJL
2 = 3114/ 4 ×01008 52

= 51671 6 ×10 - 5

总节流面积 FJL Z 为

FJL Z = nJL ×FJL = 14 ×51671 6 ×10 - 5

= 7194 ×10 - 4

FJL Z < FJL C

所以 ,旁通流量由控制前部节流孔的面积控制。

513 　验算旁通流量

ΔPJL = 1510 ×106 - 210 ×106 = 1310 ×106

V JL =
2ΔPJL

ζρ =
2 ×1310 ×106

51362 7 ×1 000
= 69163

旁通总流量

Q PTZ = FJL Z ×V JL

= 7194 ×10 - 4 ×69163 ×360 0

= 199103 > 9010

可见节流机构的设计是合理的。

514 　说明

阀门流阻系数应由试验确定 ,理论计算误差较

大 ,而且主路和旁通的流阻系数显然是不一样的 ,这

里只进行了简单的模拟计算。在实际设计中弹簧的

预压量取值为 62 ,而非计算的 43171。

6 　改进

齐鲁石化烯烃厂从国外某公司进口的自动循环

泵保护阀 , 使用几年后 , 在工作过程中出现了外漏

及旁通阀能开不能关等故障 , 因此委托北京航天石

化技术装备工程公司研制 1500 磅级 6/ 6/ 2 in1 自动

循环泵保护阀 1 台及该阀的旁通阀 4 套。经对原阀

的结构及故障进行分析 , 做了改进。

①首先采用计算机模拟主阀全开、旁通阀全关

时的状态 , 以此确定拨杆和针阀的行程。

②重新设计 O 形圈 , 提高密封可靠性。O 形

圈 (11) 的作用是使 C 腔和 D 腔产生压差 , 使节

流活塞能够移动 , 因此该 O 形圈及其沟槽尺寸的

确定非常关键。设计时根据 O 形圈新标准重新选

择了 O 形圈及对应的沟槽尺寸。使用过程中 , 原

阀在 F 处出现了外漏。为解决这个问题 , 设计时

在控制前部上添加了一个 O 形圈 (6) , 在旁通与

阀体之间又增加了一处密封。实际使用证明 , O 形

圈的设计及添加是合适的。

③针阀 E 处的间隙原为 0125 mm , 设计时改

为 110 mm , 间隙加大 , 有助于在 D 腔形成高压 ,

提高了节流活塞运动的可靠性。

④当阀瓣全部打开时 , 带动拨杆向上运动 , 针

阀在重力作用下下降 , 靠锥面密封。针阀如果不能

密封 , D 腔介质通过流道 B 泄荷 , D 腔的高压无法

建立 , 将导致节流活塞不能运动。设计时在控制前

部的 G处增开一半圆型槽 , 使针阀密封单靠重力

作用变为靠重力和介质力双重作用 , 增大了针阀的

密封比压 , 提高了旁通副阀工作的可靠性。

⑤在阀盖内腔阀瓣导向段的中心 H 处增加了

Ф3 mm 的通孔。使封闭的弹簧腔与主阀内腔相通 ,

减小了阀瓣运动时的阻力 , 提高了主阀感知流量变

化的灵敏度。

⑥改进了节流体铸造工艺。由于节流体内腔为

正反螺旋槽结构 , 形状复杂 , 原来采用砂型铸造 ,

精度较低 , 砂眼、夹杂、粘砂等缺陷多。设计时改

为由计算机设计三维实体 , 通过实体造型仪直接生

成蜡模 , 两天内即可浇铸成毛坯件。产品精度高 ,

质量好 , 生产周期短。

7 　结语

改进后的自动循环泵保护阀使用效果良好。自

动循环泵保护阀是一种特殊的流量调节阀 , 其旁通

阀结构复杂 , 减压机构需要精心计算与设计 , 并且

还须与离心泵组合安装后做流量调节试验 , 因此在

设计制造试验等方面有一定的难度 , 但同时因其在

电厂、钢厂和化工厂等行业应用广泛 , 并且能节省

大量的资金 , 因此有着很好的市场前景。

参 考 文 献

〔1〕　《阀门设计》编写组. 阀门设计 〔Z〕. 沈阳 : 沈阳阀门研究
所 , 1976.

〔2〕　杨源泉. 阀门设计手册 〔M〕. 北京 : 机械工业出版社 ,
1992.

〔3〕　莱昂斯. 阀门技术手册 〔M〕. 北京 : 机械工业出版社 ,
1991.

〔4〕　任祥云. L YHT 空排止回阀设计 〔J〕. 阀门 , 1999 , (3) .
(收稿日期 : 2005109101)

—4—　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　阀 　　　门 　　　　　　　　　　　　　　　2005 年第 6 期


